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1. Подключение замка со встроенным диодом 

Выполнить подключение согласно Схеме (Рис.1.) При этом монтаж проводников 

в распределительной коробке необходимо производить с использованием 

быстрозажимных клемм в количестве 3шт. 

 

 

Рисунок 1- Схема подключения замка со встроенным диодом 

 

 

Рисунок 2 - 2 типа замков: 1 - без монтажного отсека, 2 -  с монтажным отсеком 



2. Подключение замка без монтажного отсека 

Подключение защитного диода осуществляется в распределительной коробке 

при помощи DW2-01 (клемма 3 конт быстрозажимная (2 шт), диод ZD-01 (1шт)) 

согласно схеме (рис.3.) Соединение в монтажной коробке проводника от + БП с 

проводником от NС домофона производить с помощью дополнительной 

быстрозажимной клеммы. 

 

Рисунок 3- Схема подключения замка без монтажного отсека 

3. Подключение замка с монтажным отсеком  

Монтаж диода осуществляется в монтажном отсеке электромагнитного замка 

при помощи DW2-01 (клемма 3 конт быстрозажимная (2 шт), диод ZD-01 (1шт)) 

согласно схеме (рис. 4.) При этом монтаж проводников в распределительной 

коробке необходимо производить с использованием быстрозажимных клемм в 

количестве 3шт. 

 

Рисунок 4- Схема подключения замка с монтажным отсеком 
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Внешний вид подключения в монтажном отсеке замка приведен на рис.5 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 - Внешний вид подключения в 
монтажном отсеке замка 


